
永靖县古城新区污水处理厂连续监测小时平均值日报表（2022年11月29日）

企业名称 永靖县古城新区污水处理厂 法人代表 杨发俊 所属行业 污水处理 执行标准
《城镇污水处理厂污染物排放

标准》（GB18918-2002)

地址 永靖县太极镇大川村五社 经度纬度
103°14´

联系电话 0930-5921116 监测机构 在线监测
35°58´

监测时间 2022/11/29 监测点位 出水口 生产周期 连续 排放去向 黄河

污染物名称 化学需氧量（COD) 氨氮 总氮 总磷

排口流量
（m³)

备注
排放限值 50mg/L

5(8)mg/L括号内为
温度≦12℃控制指标

15mg/L 0.5mg/L

时间
浓度
(mg/L)

是否达标 超标倍数
浓度
(mg/L)

是否达标 超标倍数
浓度
(mg/L)

是否达标 超标倍数
浓度
(mg/L)

是否达标 超标倍数

0-2 14.41 是 0 0.229 是 0 10.548 是 0 0.032 是 0 1095.31 

2-4 14.98 是 0 0.627 是 0 11.533 是 0 0.034 是 0 1143.82 

4-6 14.64 是 0 1.035 是 0 11.911 是 0 0.032 是 0 1224.35 

6-8 14.10 是 0 1.312 是 0 12.630 是 0 0.032 是 0 1347.12 

8-10 13.83 是 0 1.417 是 0 13.188 是 0 0.032 是 0 1443.16 

10-12 15.47 是 0 1.330 是 0 12.992 是 0 0.034 是 0 1526.31 

12-14 17.87 是 0 0.952 是 0 12.992 是 0 0.036 是 0 1614.32 

14-16 16.39 是 0 0.535 是 0 13.906 是 0 0.028 是 0 1536.53 

16-18 15.01 是 0 0.214 是 0 13.272 是 0 0.032 是 0 1435.42 

18-20 14.35 是 0 0.063 是 0 12.247 是 0 0.032 是 0 1426.31 

20-22 15.27 是 0 0.031 是 0 11.497 是 0 0.026 是 0 1367.43 

22-24 14.39 是 0 0.054 是 0 11.196 是 0 0.032 是 0 1241.28 

平均值 15.06 0.650 12.326 0.032 1366.780 

最大值 17.87 1.417 13.906 0.036 1614.32 

最小值 13.83 0.031 10.548 0.026 1095.31 

日排放总量 180.71 7.799 147.912 0.382 16401.36 


